TANK EXTENSIONS
2' x 2'

2' - 4''
2' - 0''
24''
2'' THICK WALLS

TANK EXTENSIONS
2' x 1'

2' - 4''
2' - 0''
24''
2'' THICK WALLS

OIL TANK SLAB
(FOR OIL TANKS LOCATED OUTSIDE)

5' - 0''
4' - 0''

GENERATOR PAD
4.5' x 2.5'
(FOR GENERATORS TO SIT ON)

4' - 6''
2' - 6''

SMALL GENERATOR PAD
3.5' x 2.5'

3' - 6''
2' - 6''

3'' THICK
(CAN BE CUSTOM ORDERED THICKER)

5'' THICK

NOTES:
1. CONCRETE: 5,000 PSI MIN. AFTER 28 DAYS